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VILLAMVEDELMI HALOZAT NYOMVONALTERV
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Epllet kockazati osztalya: "AK"

Villaémvédelmi besorolas: R2-M2-T3-K3-H3

Villdmvédelmi fokozat: V2b-L3b-F3r (20hm)-B2e

A villamvédelmi rendszer fold feletti kotései csavaros,
fold alatti kotései hegesztett kivitelliek legyenek.
A teton lévd, a rajzon nem jelolt fémtargyakat a villam—
védelmi rendszerbe be kell kotni (pl.: szelldzd kiirtd fém
kivezetdje, fém kéménytest, ill. a tégla kéményre kiemelés
nélklli horganyzott szdgacél felfogbkeretet kell elhelyezni
(50x50x5mm))
Vonatkozd szabvanyok, rendeletek: MSZ 1312
MSZ 2364
MSZ HD 60364—5—54:2007
54/2014.(XI1.5.) BM rendelet
(Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat)
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