meglévd 8 modulos elosztd cseréje

Schneider EZ9E112S2S tipusura

MEGJEGYZES

meglévo eloszto kiegészitése

Az elosztd tipusa: meglévd, megmaradd
Névleges fesziiltsége: 3x400/230V; 50Hz

Névleges arama: 63A
Zarlati sziladsaga: 6kA

Erintésvédelme: TN-C-S (nullazas)

Védettsége: 1P44

Elhelyezése: meglévd, megmaradd

A kiilén nem jelolt késziilékek tipusa: NOARK

Az elosztot el kell 1atni a 79/1997 (X11.31) IKIM rendelet
szerinti CE jeloléssel és megfeleldsségi nyilatkozattal,
valamint az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvany 5.1 pontja
szerinti adattablaval és 5.2 pontja szerinti jelolésekkel.
A leagazasoknal maradandd mddon fel kell tiintetni az
egyvonalas kapcsolasi rajz szerinti megnevezéseket.

A terv csak miiszaki leirassal egyiitt érvényes.
Vonatkozé szabvany: MSZ 2364

MSZ EN 61439-1:2012
IEC 60750

FELIRATOK

1.) FE jel( foelosztd

2.) VIGYAZZ 400V

3.) Tlzeseti fékapcsold

4.) HMKE DC oldal
5.) HMKE

i kapcsold

Iroda: Békéscsaba
Szent Imre u. 1/6

36 30 324 7400
ujvarii64@t-online.hu

Létesitmény:

SZABO KAROLY MUVELODESI HAZ ES KONYVTAR

5520 KOROSTARCSA KOSSUTH U. 18-20 SZ. HRSZ:421

Rajzszam:

Ge-2

Méretarany:

1:10

Munkaszam: HmomNo

Tervfajta:
KIVITELI

Tervezo:

Berendezés:

UIVART ISTVAN HMKE ELVI KAPCSOLAS

V-T/04-218-01
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Az elosztd tipusa: TRACON TME332513MT
Névleges fesziiltsége: 1000V DC

Névleges arama: 63A

Védettsége: IP65

FELIRATOK
3.) AC doboz
4.) VIGYAZZ 400V

5.) HMKE fokapcsold

Datum

2018.08.14.

Szerk..

UIVARI ISTVAN

HRSZ:32
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	Tervlap fastruktúra
	KIVITELI 
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	1 FE JELŰ FŐELOSZTÓ
	2 HMKE ELVI KAPCSOLÁS
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	4 HMKE ELVI KAPCSOLÁS
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	W 
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	Többpólusú 
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	-F4 
	Többpólusú 
	1;2;3;4    =KIVITELI+Ge-2/4.7


	-U1 
	Többpólusú 
	1;4    =KIVITELI+Ge-2/4.3
	2;4    =KIVITELI+Ge-2/4.3


	-U2 
	Többpólusú 
	1;4    =KIVITELI+Ge-2/4.5
	2;4    =KIVITELI+Ge-2/4.5




	EK 
	-EK1 
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	INV 
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	1;2;3;4;5;6;7;8    =KIVITELI+Ge-2/2.4


	-3K1 
	Többpólusú 
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